
การพฒันาดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั 

ขอ้เสนอแนะ:  ควรสง่เสริมบทบาทของทีมในการตดิตามผลลพัธใ์น

การพฒันาระบบสิ่งแวดลอ้ม น าขอ้มลูมาใชใ้นการวิเคราะหป์ระเมนิ

แนวโนม้และความรนุแรงของความเสี่ยง เพื่อชว่ยจดัล าดบัความส าคญั

ในการวางแผนป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 



 1. ENV  IC  RM  ROUND   

 2. ระบบโปรแกรมบริหารความเส่ียง 

 3. ตดิตามผลการแกไ้ขตามระบบบริหารความเสี่ยง  

 
 
 

แผนการพฒันา  : ตดิตามผลลพัธข์องการพฒันา 



ไฟฟ้า คุณภาพอากาศ ออกซเิจน ขยะมลูฝอย ระบบบ าบดั อคัคภียั โครงสรา้ง 
โจรกรรม
ทรพัยส์นิ 

2559 15 1 3 3 2 1 9 1

2560 8 5 0 9 2 1 15 1

2561 3 1 0 4 1 0 0 1
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ระดบัความรนุแรง จ านวน ความเส่ียง 

SE 1 ผ ูป่้วยถกูค ู่กรณีตามมาท ารา้ยรา่งกายในหอ้งฉกุเฉินไดร้บับาดเจ็บ เจา้หนา้ท่ีถกูผลกักระแทกผนงั 

H 1 เกดิเหตเุพลิงไหมป่้าและหญา้ดา้นนอกรัว้รพ.ใกลก้บัระบบบ าบดัน ้าเสียและอาคารควบคมุไฟฟ้า มี เขม่าควนั

ไฟ และกลิ่นลอยเขา้มารพ.จ านวนมาก รบกวนผ ูป่้วยและ ญาติท าใหต้อ้งยา้ยผ ูป่้วยไปรกัษาต่อท่ีรพ. 

E 1 ญาติผ ูป่้วยแจง้ว่าผ ูป่้วยเงินหายขณะนอนอย ูใ่นรพ. 

D 2 แม่บา้นถกูไฟดดูขณะลา้งหอ้งน ้า  

คนสวนรพ. พบมีขวดน ้าเกลือลา้งแผลใสเ่ข็มและampยาไปขายท่ีรา้นรบัซ้ือของเกา่ 

C  12 กระแสไฟฟ้าดบั  กระตกุบอ่ย   หนูกดัถงุอาหารทางการแพทย ์ ปลวกกินเอกสารเวชระเบยีน หลงัคารัว่  เสาไฟล้ม 
ต้นไม้ล้ม 

B  41 การท้ิงขยะไม่ถกูต้อง  มีขยะหล่นท่ีพื้น  ก่ิงไม้พาดสายไฟ  รถเขน็นัง่ รถเขน็นอน เกบ็ไม่เป็นระเบียบ 
ไฟทางดบั 

A 10 ไม่ปฏิบติัตาม มาตรการประหยดัพลงังาน  เปิดไฟ พดัลมท้ิงไว ้ไม่ปิดอปุกรณห์รอืถอดปลัก๊หลงัเลิกใชง้าน มี

เศษใบไมใ้นท่ีจอดรถ หลงัคาอาคาร 



• ติดกลอ้งวงจรปิด ติดป้ายเขตปลอดอาวธุ 

• ตรวจสอบผ ูต้อ้งสงสยั เก็บอาวธุถา้พบ 
• มีค ู่กรณีแยกกนัตรวจ แยกนอนรพ.คนละแห่ง  

• จนท.ต ารวจ เขา้มาตรวจรพ.วนัละ 1 ครัง้  

 

มาตรการป้องกนัการเกิดเหต ุ 

 

• ประเมินสถานการณ ์ 

• แจง้จนท.ต ารวจ บอกเลา่สถานการณ ์

เป็นใคร จ านวน มีอาวธุ หรอืไม่ 

ขณะเกิดเหต ุ

 

• รปภ.ควบคมุสถานการณ ์ กรณีหม ูใ่หอ้ย ู ่    

รอบนอก  รอจนท.ต ารวจ 

• ถา้มีอาวธุปืนใหห้มอบกบัพ้ืน 

• รายงานผ ูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

 

การแกไ้ขควบคมุสถานการณ ์    
 



• ประเมินโอกาสเกิดอคัคีภยันอกรัว้รพ. เช่น อากาศร้อนมาก 

• มีหญ้าแห้งจ านวนมากในป่าหลงัรพ. ประเมินความเส่ียง 

• พบควนัไฟบริเวณใกล้เคียงรพ.แจ้งจนท.ดบัเพลิงเพ่ือเฝ้าระวงัเหตลุกุลาม  
• จดัให้เจ้าหน้าท่ีงานซ่อมบ ารงุเฝ้าระวงัการลกุลามเข้ามาในรพ. และเตรียมพร้อม
ดบัเพลิง 

ขณะเกิดเหตุ 

• แจ้งจนท.บา้นพกัให้เตรียมพร้อมเร่ืองการดแูลทรพัยสิ์นถ้าเกิดไฟลกุลามเข้ามา
ในรพ. 

• แจ้งให้ หน.งานผูห้น.บริหาร และผอก.เพ่ือประเมินสถานการณ์กรณีท่ีต้องมีการ
ย้ายผูป่้วย ระสานรพ.ข้างเคียงกรณีท่ีต้องย้ายผูป่้วยไปรกัษาต่อ 

หลังเกิดเหตุ 



ระบบป้องกนัการโจรกรรมทรพัยสิ์นในโรงพยาบาล 



 ควรสง่เสรมิการพฒันาการจดัเก็บ/ติดตามขอ้มลูความไมเ่พียงพอ การยมืเครื่องมือระหว่าง

หน่วยงาน ความไมพ่รอ้มใชข้องเครือ่งมือ หรอืการช ารดุระหว่างการใชง้าน น าขอ้มลูท่ีไดจ้าก

ขา้งตน้มาวิเคราะห ์

 หาสาเหตขุองการเกิดความไมพ่รอ้มใชข้องเครือ่งมือแพทย ์เพ่ือน ามาวางแผนบรหิารจดัการ

เครือ่งมือแพทยใ์นเชิงป้องกนั  

 ลดความเสี่ยงของความไมพ่รอ้มใชข้องเครือ่งมือ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบรหิารเครื่องมือ

ทางการแพทยใ์นการใหบ้รกิารผ ูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั 



 พบเคร่ืองมอืที่มกีารยืมไดแ้ก ่   เคร่ืองInfusion Pump     เคร่ืองEKG  

 สาเหต ุ  มจี านวนไมเ่พียงพอตอ่การใชง้าน 

 แนวทางพฒันา จดัซ้ือเคร่ืองInfusion Pumpเพิ่มเตมิมทีัง้หมด จ านวน 8 เคร่ือง 

เพียงพอตอ่การใหบ้ริการ 

 จดัซ้ือเคร่ืองEKG เพิ่มเตมิมจี านวน 4 เคร่ืองไวใ้ชท้ี่ ER OPD IPD และไตเทียม     

                            

 
 


